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1 Handabsperrarmatur ab DN 50 : 2 x DN Auslaufstrecke 5 x DN Einlaufstrecke
2 Thermometer
3 Manometer
4 Volumenzéhler
5 Schmutzfanger
6 Beruhigungsstrecke
7 Temperaturfiihler *
8 Entleerung mind. 1/2" e . .
10 Warmetauscher _Elnbau m_l_ttels SchweiBmuffe
11 Rechenwerk rr_ut Tauch_hulse 1/2" ) )
X Reduzierung bei Bedarf Eintauchtiefe entspr. ZdhlergréBe
Anlage 7.2
- Produkt : Datum: 12,03.2003 Planung:
ﬁMagﬁﬁya Dampfversorgung Bearbeiter M1 - MZ
C/ o Eragar Werma Waster Messstrecke Heizwasser (sekundsr) | geprtft:
Dat,-Name Blatt Nr.: 1 ‘ Messstrecke HW 7.2




